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Nazwa projektu:
| Remonty biezace z elementami przebudowy w Zamku Ksiazat
Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Zadanje:
ZADANIE Il - Prace remontowe pomieszczeri w skrzydle wschodnim |
Nazwa i adres . . .. 1
obiektu budowlanego: Zamek Ksiazat Pomorskich w Szczecinie
! ul. Korsarzy 34 |
| 70-540 Szczecin |
; dz. nrew. 7/6, obreb 1037 Szczecin ;
Inwestor; o . - J
Zamek Ksiazat Pomorskich w Szczecinie 1
| ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin i
%?gffo;%zrgg? Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego — Dz.U. Nr 156 poz.1118 z 2006 r. oéwiadczamy, ze przedmiotowy |
projekt budowlany ~zosta sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. ;
| Instalacje sanitarne Projektant - autor branzy wod-kan:

mgr inz. Adam Gajewski

upr. bud, Nr KUP/0064/PWOS/05
Sprawdzajacy:

mgr inz Marek Nowastowski

upr. spec. sanit. Nr KUO/0159/PW0S/12
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Sygn. akt KUPOIIB/OKK-0054-21/05
KUPOIIB/OKK-0055-53/05

Bydgoszcz, dnia 01 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbiniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1 12, art, 14 ust, 1 pkt4 | ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, zpbiniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZnigjszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Adamowi Piotrowi Gajewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 28 wrze$nia 1976 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0064/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan
Adam Piotr Gajewski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny
wynik egzaminu - konieczne do uzyskanla uprawnleri budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych,

Szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzii.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpls do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminle 14 dni od dnia jej

doreczenia
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AID-U8N-C1W *

Pan ADAM GAJEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0246/05

adres zamieszkania ul. SUCHARSKIEGO 4/9, 85-791 BYDG0SZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-17 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenla na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Indynieréw
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0049/12
KUPOIIB/KK-0055-0144/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Nowastowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 12 listopada 1982 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0159/PWOQOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn (3_(

/ i

mgr inz. Jacek Kolodziej / ................

inz. Wojciech Klatecki i Beggensnsa B h’\
Wi

___ inZ, Franciszek Szyplifnski
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1. Pan Marek Nowastowski
ul. Chraplewska 3
89-200 Krélikowo

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5XG-29Z-T4F *

Pan Marek Nowastowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0028/13

adres zamieszkania ul. Chraplewska 3, 89-200 Krolikowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-17 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin
www.archico.eu Tel. 91/880 38 93

Tytul:

Remonty biezace z elementami przebudowy w Zan?ku Ksigzat
Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin _
ZADANIE Il - Prace remontowe pomieszczen w skrzydle wschodnim

Data: Szczecin
lipiec 2014

Remonty biezgce z elementami przebudowy w Zamku Ksigzat
Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

INSTALACJE
SANITARNE

Zadanie Il - Prace remontowe pomieszczen w skrzydle wschodnim

5/



%0

FzIRCHICO
ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin
www.archico.eu Tel. 91/88038 93

Tytul:

Remonty blezace z elementami przebudowy w Zamku Ksigzat
Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
ZADANIE Il - Prace remontowe pomieszczen w skrzydle wschodnim

Data: Szczecin
lipiec 2014

Opracowanie zawiera:

. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

IIl. CZESC RYSUNKOWA:

e RYS.NRS1- RZUT LAZIENEK
e RYS.NRS2- RZUT POM. PRZEBUDOWYWANYCH — INST. C.0.
e RYS.NR ST~ RZUT POM. 305A - WYM. ISTN. UMYWALKI NA NOWA




EZIRCHICO

ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin
www.archico.eu Tel. 91/880 38 93

Tytut:

Remonty biezgce z elementami przebudowy w Zamku Ksigzat
Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
ZADANIE Il - Prace remontowe pomieszczer w skrzydle wschodnim

Data: Szczecin
lipiec 2014

I. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

do branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
wentylacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych

Podstawa prawna

a) Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane - j. (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.),
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr

120, poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa: ZAMEK KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE
Adres: UL. KORSARZY 34, 70-540 SZCZECIN
2. Inwestor

ZAMEK KSIAZAT POMORSKICH

UL. KORSARZY 34, 70-540 SZCZECIN

3. Projektant sporzadzajacy informacje

mgr inz. Adam Gajewski

R
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ZIRCHICO Tytul:
ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin Remonty biezace z elementami przebudowy w Zamku Ksiazat Data: Szczecin

www.archico.eu Tel, 91/880 38 93 Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin lipiec 2014
ZADANIE Il - Prace remontowe pomieszczen w skrzydle wschodnim

CZESC OPISOWA

Na zakres robot budowlanych branzy instalacyjnej objetych ninigjszym projektem nalezy sporzadzié
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zachodzg przestanki okreslone w art. 21a, ust. 1a i 2 ustawy
Prawo budowlane.

Zakres robot i kolejnosé realizacji:
1. wewnetrzna instalacja wodociagowa w budynku,
2. instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku

3. instalacjac.o.,

4. montaz urzadzen centralnego ogrzewania,

5. bialy montaz,

6.  plukanie instalacji c.0. i wodociagowej,

7. proby szczelnosci instalacji c.0. i wodociagowsj,
8. izolacja termiczna rur instalacyjnych,

9. regulacja hydrauliczna instalacji c.o.,

10.  uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Przystegpujac do prac budowlanych nalezy zachowa¢ nastepujace wymogi:
o stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanych prac, w szczegélnoéci hetmy
ochronne,
° W Czasie przerw w pracy oraz po zakoriczeniu pracy urzadzenia zabezpieczy¢ przed ich przypadkowym
uruchomieniem.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
o powstanie pozaru podczas spawania lub lutowania,
e poparzenia w wyniku spawania lub lutowania,
e wtargniecie 0sob trzecich do strefy prowadzonych robét,
e upadek z wysokosci,
e skaleczenia ciala podczas prac montazowych.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nie wystapia prace szczegdlnie niebezpieczne.
Wskazanie srodkéw zapobiegawczych

W trakcie wykonywania robét budowlanych pracownicy powinni posiada¢ w poblizu apteczke. Pracownicy
powinni posiada¢ podstawowy sprzet ochronny w postaci kaskow ochronnych, rekawic, ubioru ochronnego,
szelek bezpieczenstwa itd.
Do budowy uzywa¢ wylacznie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie, tj. oznakowanych
znakiem CE lub znakiem budowlanym, zgodnie z ustawa z dnia 16-04-2006 r. o wyrobach budowlanych, Dz, U.
nr92, poz. 881z 2004 r. ze zm.
Kierownik budowy zobowigzany jest zorganizowa¢ warunki zapewniajace uzyskanie jak najwiekszego
bezpieczehstwa robot, w szczegdlnosci:

e poleci¢ i dopilnowa¢ rozmieszczenia w odpowiednich miejscach tablic zabraniajacych osobom trzecim

wstepu na teren robot,

e sprawdzi¢ czy sprzet budowlany jest sprawny oraz czy ma aktualne badania UDT,

o dopilnowa¢ uzywania $rodkéw ochrony osobistej, w tym m. in. kaskéw,

o zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac przy $wietle sztucznym,
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ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin Remonty biezqce z elementami przebudowy w Zamku Ksigzat Data: Szczecin
www.archico.eu Tel 91/880 38 63 Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin lipiec 2014
ZADANIE |l — Prace remontowe pomieszczer w skrzydle wschodnim

» prowadzi¢ biezacg kontrole pod wzgledem bhp na calym placu budowy i eliminowa¢ ewentualne
zagrozenia.
Pracownicy bedacy pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych nie moga by¢ dopuszczeni do
pracy.
Wszelkie prace powinni wykonywa¢ na polecenie przetozonych w sposob ustalony z nadzorem i stosujac
odpowiednie narzedzia.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentow

Zatwierdzone projekty budowlane wszystkich branz oraz projekty wykonawcze powinny stale znajdowac sig w
biurze kierownika budowy. Ponadto projekty budowlane i wykonawcze poszczegoinych branz powinny byé w
posiadaniu kierownikow robot budowlanych tych branz.

Kierownik robot powinien posiadac instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowa i inne dokumenty
dotyczace wszelkich urzadzen, maszyn i narzedzi wykorzystywanych podczas robét budowlanych.
Dokumentacija ta powinna by¢ udostepniana pracownikom na kazde zadanie.

OPRACOWAL.
mgr inz. Acé(n/Gajewski

nr upr. KUP/0064/PWOS/05
specjalnosé instalacyjna

=G
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IIl. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Inwestorem,

1.2 Podktad architektoniczny,

1.3 Wizja lokalna,

1.4 Uzgodnienia z Inwestorem,

1.5 Obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres i przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych w pomieszczeniu przebudowywanej
lazienki, zlokalizowanej w skrzydle wschodnim Zamku Ksiazat Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34.

Projekt w szczegblnosci zawiera:

a) projekt instalacji wodociggowej dla celow bytowych,
b) projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,

c) projekt instalacji centralnego ogrzewania.

3. Instalacja wodociggowa na cele bytowe
Pomieszczenia bgdace zakresem ninigjszego opracowania zasilane sg z istniejacego zrodia w wode.
Woda doprowadzona zostanie do przyboréw sanitarnych w wezlach pokazanych na rzutach.
Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych lgczonych na gwint.
Przewody instalacji od pionéw do urzadzen sanitarnych prowadzone beda w plonowych bruzdach Scian
murowanych i wewnatrz Scianek kartonowo - gipsowych. Odgalezienia instalacji i podejécia do przyboréw
sanitamych wykona¢ za pomoca trojnikow. Podejécia wykonat w bruzdach écian murowanych. Piony i poziomy
prowadzone po wierzchu Scian i w przestrzeni migdzy stropem i sufitem podwieszanym nalezy zaizolowaé
izolacjq polietylenowg o grubosciach podanych w dalszej czesci opracowania, przewody prowadzone w bruzdach
Scian zaizolowac izolacjg polietylenowg gr. 9 mm. PrzejScia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych o
$rednicy wiekszej o0 2 dymensje od $rednicy przewodu.
Srednice wszystkich podejsé pod przybory sanitarne nieopisane na rzutach wynosza DN15.
Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejacej kotiowni.
Przed przystapieniem do prob calq instalacje nalezy przepluka¢ wodg wodociagowq z predkoscia przeplywu nie
mniejszg niz 2 m/s do czasu osiggniecia pelnej czystosci wody. Instalacje poddac probie szczelnosci na cisnienie
0,9 MPa przez 30 min.
Po pozytywnie dokonanej probie szczelnosci mstafaqe zdezynfekowa¢ za pomoca podchlorynu sodu, stosujgc
dawkg 50mg CI2 na 1 dm® wody. Tak wypelniony odcinek wodociagu pozostawic na 48 godzin, po czym
doktadnie przeptukac czystq woda, Instalacje wodociagowa mozna dopuscic do uzytkowania po
przeprowadzeniu pozytywnych badan bakteriologicznych wody, pobranej z instalacji.
Przyjeto izolacje termiczna rur za pomocg elementow z pianki polietylenowej o gruboscl 9 mm na przewodach
w.z. i c.w.u. utozonej w bruzdach Scian.
Przewody instalacji w.z. prowadzonej po wierzchu $cian i w przestrzeni migdzy stropem i sufitem podwieszanym
zaizolowac elementami z pianki polietylenowej o grubosci 13 mm.
Przewody c.w.u. i cyrkulacji prowadzone na wierzchu $cian i pod stropem izolowaé izolacjq z pianki
poliuretanowej o grubosciach:

e 20 mm - dla rur o $rednicy nominalnej do DN20;

o 25 mm - dla rur o srednicy nominalnej do DN25.
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Calos¢ prac nalezy wykonat zgodnie z normg PN-B-02421.
Sporzadzi¢ protokoly:

o zprzeprowadzenia plukania instalacji,

ez przeprowadzone] proby szczelnosci,

o  zprzeprowadzenia dezynfekeji,

oz wykonania izolacji termicznej rur.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzone istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej, a nastepnie instalacjg
zewnetrzng do istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki z sanitariatow. Scieki splywajq do pionow
kanalizacyjnych grawitacyjnie. Przewody poziome prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego i pod posadzkg
z minimalnym spadkiem 1,5% w kierunku sieci kanalizacyjnej.

Przejscia rur przez Sciany wykona¢ w uszczelnionych rurach ochronnych.

Przewody kanalizacji sanitamej nalezy wykona¢ z rur PVC HT. Odcinki poziome pod posadzkg z rur PVC-U o
pogrubionych $ciankach klasy C - SN8.

Instalacje po zakonczeniu montazu poddac prébie szczelnosci.

Armatura sanitama:

muszle ustepowe — w wykonaniu podwieszanym, stosowac deski sedesowe typu twardego (ABS),

e umywalki ceramiczne nablatowe wielkos¢ 60 cm,

e baterie umywalkowe stojace mieszaczowe chromowane,

e pisuary ceramiczne z zaworem splukujacym recznym chromowanym,

kratki sciekowe ze stali nierdzewnej z syfonem.

Lokalizacje pionow kanalizacyjnych oraz trasy prowadzenia przewodéw pokazano w czesci graficznej
opracowania.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1. Opis projekfowanego rozwigzania

W pomieszczeniach WC przewiduje sie pozostawienie istniejacej instalacji c.o.

W pomieszczeniu 301b zamontowaé grzejnik z podejsciem Srodkowym dolnym 11 NOM 60/60. Grzejnik wigczy¢
do istniejacej inst. c.o.

W pomieszczeniu 302b znajdujg sie dwa istniejace grzejniki, jedne grzejnik pozostawi¢ w pomieszczeniu
zmieniajac jego lokalizacje zgodnie z rysunkiem S2. Drugi grzejnik przenie$ do pomieszczenia 302a - lokalizacje
przedstawiono w czesci graficznej opracowania na rysunku S2.

6. Wytyczne branzowe
6.1. Czes¢ budowlano-konstrukcyjna - wymagania
W ramach prac konstrukcyjno-budowlanych nalezy:
- wykonat wszelkie prace wykonczeniowe po robotach instalacyjnych, w szczegdlnosci prace murarskie,
tynkarskie i malarskie w miejscach przejs¢ przewodow,
- wykonat obudowy z plyt gipsowo-kartonowych przewodéw prowadzonych po wierzchu $cian,
Wykona¢ wszelkie prace wykonczeniowe po robotach instalacyjnych, w szczegdlnosci prace murarskie,
tynkarskie i malarskie w migjscach przejsé¢ przewodow.
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10. Wykonawstwo

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p.poz, stosownych do rodzaju wykonywanych
prac. Cato$¢ robot nalezy wykonat zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej we wiasciwym zakresie.

11. Uwagi koncowe

Catos¢ robot objgtych projektem wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami, zasadami sztuki budowlanej
instalacyjnej, w szczegdlnosci zgodnie z nastepujacymi przepisami:

ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243, poz. 1623 z 2010 1. ze zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 15-06-2002 r. ze zm.),
PN-92-B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu,

Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 7: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”, 2002 r.,

Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 11: “Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody,
wentylacji i Klimatyzacji minimalizujace namnazanie sig bakterii Legionella”, 2005 r,

Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 6: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagji
ogrzewczych’, 2003 r,

kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalagji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z
2003 r. ze zm.),

PN-EN 12201:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1, 2,3, 4, 5.

PN-EN 1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciénieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

mgr inz. Addm Gajewski

nr upr. KUP/0064/PWOS/05
specjalno$¢ instalacyjna
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